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VENEZIANA DE T l/ VENEZIANA VENEZIANA DE T ¢ VENEZIANA
AR EXTERIOR DE EXAUSTAO AR EXTERIOR DE EXAUSTAO
COM TELA COM TELA COM TELA COM TELA
VAZAO AR DE RENOVAGAO E CARGA TERMICA DA RENOVACAO DE AR
Vazao Vazio 16401- Renovagéo - | Renovagao Forgada Q Total Q Considerando o ellz_:z:c::::: o
Zona Térmica | Teto / Piso (m?) Pessoas 16401- Infiltracao (I/s) A Infiltragao (m®/h) REn°9 (Normas - Infiltragado) Q (ft3/min) Q sensivel (BTU/h) |Q latente (BTU/h) Trocador de Calor | 9
3:2008 (U's) 3:2008 (m*h) Anvisa (m?/h) (m3/h) (BTU/h) (BTU/h) trocador de
’ calor (BTU/h)
CEAU 47 16 108 62 389 225 272 164 97 1.066 4.539 5.605 1.930 3.675
CEART 69 8 41 21 147 75 216 141 83 915 3.895 4.810 1.656 3.154
Atelié 1 - 2° Pav. 47 20 128 44 461 157 540 383 226 2.486 10.582 13.068 4.499 8.569
LINSE + Reunides 74 16 99 36 356 129 432 303 178 1.965 8.366 10.331 3.557 6.774
Linse Secretaria 10 2 8 7 29 24 54 30 18 196 835 1.031 355 676
Atelié 2 - 3° Pav. 47 20 128 44 461 157 540 383 226 2.486 10.582 13.068 4.499 8.569
Atelié 3 - 3° Pav. 85 37 236 44 849 157 999 842 496 5.461 23.251 28.712 9.885 18.827
CARGA TERMICA TOTAL
CONJUNTO DE SPLITS
CONJUNTO DE SPLITS SUJERIDO P «
Zona Térmica Tzflp(:)}:gh) Renovacéo de Total ADOTADO NO PROJETO Zona Térmica Vaz&o (m3/h) — o e T Z T T eTee T arer
original ar (BTU/h) (BTU/h) CONJUNTO TOTAL TOTAL CEAU 164 ALTERACAO DATA ASSUNTO
(BTU/h) (BTU/h)  |CONJUNTO (BTU/h)|  (BTU/h) CEART a1
CEAU 29.898 1.930 31.828 12.000+18.000 30.000 2x18.000 36.000 Aelie 1-2 P 283
CEART 33.706 1.656 35362 | 9.000+24.000 33.000 2x18.000 36.000 L"‘j ;‘; -2 Tav e MEC - UFPEL
Atelié 1 - 2° Pav. 30.930 4.499 35.429 12.000+18.000 30.000 2x18.000 36.000 Linse Secretart 2 .
LINSE + Reunides 43.196 3.557 46.753 | 2x12.000+18.000 | 42.000 2x18.000+12.000 48.000 A't':; 2“;?:;? e PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN
Linse Secretaria 7.137 355 7.492 9.000 9.000 9.000 9.000 Atolie 3. 3° Pav: ey COORDENCAO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FiSICA
Atelié 2 - 3° Pav. 30.930 4.499 35.429 12.000+18.000 30.000 2x18.000 36.000 RUA GOMES CARNEIRO N° 1 - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380
Atelié 3 - 3° Pav. 40.468 9.885 50.353 3x24.000 72.000 3x18.000 54.000
Perda de carga Modelo e Vazio ESCALA
S « 3 175
Vazdo 16401-3:2008 (I/s) Zona Térmica Vazdo (m*/h) E?TIMAD)A Filtro Marca Méxima =
mmca
Zona Térmica Teto / Piso (m?) Pessoas Fp Fa (I/s.m?) Ez (verado) Vazao (Is) Vazio (Ils) CEAU CRS 125 - G4/MS + ANEXO FAUrD - NZEB UFPel ; i HAoeE
(V/s.pessoa) ' do Projeto original | Calculada 164 6 SPLITVENT - G4/M5  |SICFLUX 174 AREA CONSTRUIDA 580,00m
CEAU 46,8 16 5 0,6 1 1031 108,08 CEART CRS 125 - G4/M5 + ENDERECO PRANGHA
CEART 69,3 8 25 03 1 40,8 40,79 i 2 SPLITVENT - G4/M5 _|SICFLUX L FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359
Atelié 1 - 2° Pav. 46 8 20 5 06 1 128.1 12808 Atelié 1 - 2° Pav. 383 6 CRS 150 - G4/M5 SICFLUX 500
LINSE 55,7 8 5 0.6 1 73.4 73.42 L!NSE : 303 6 CRS 150 - G4/M5 SICFLUX 500 CONTEUDO ; B ] O 1 / O 4
Linse Reunides 18 8 25 03 1 254 25,4 Linse seC’f‘a"a 30 6 SPLITVENT - G4/M5S _ |SICFLUX 54 CLIMATIZACAO E RENOVACAO DE AR - PAV TERREO
Linse Secretaria 104 D) 25 0.3 1 8.1 812 Atelié 2 - 3° Pav. 383 6 CRS 150 - G4/M5 SICFLUX 500 ——
ig2-3° " CRS 200- G4/M5 + AUTOR DO PROJETO OJETO
Atelié 2 - 3° Pav. 46,8 20 5 06 1 128,1 128,08 Atelié 3 - 3° Pav. i
Atelié 3 - 3° Pav. 84,7 37 5 06 1 128,1 235,82 842 6 CRS 125 - G4/MS5 SICFLUX | 850 - ENG. MECANICO OBERDAN CARRASCO OLIVEIRA - CREA RS190266 CLIMATIZAGAO
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Vazao Vazio 16401- Renovagéo - | Renovagao Forgada Q Total Q Considerando o ellz_:z:c::::: o
Zona Térmica | Teto / Piso (m?) Pessoas 16401- Infiltracao (I/s) A Infiltragao (m®/h) REn°9 (Normas - Infiltragado) Q (ft3/min) Q sensivel (BTU/h) |Q latente (BTU/h) Trocador de Calor | 9
3:2008 (U's) 3:2008 (m*h) Anvisa (m?/h) (m3/h) (BTU/h) (BTU/h) trocador de
’ calor (BTU/h)
CEAU 47 16 108 62 389 225 272 164 97 1.066 4.539 5.605 1.930 3.675
CEART 69 8 41 21 147 75 216 141 83 915 3.895 4.810 1.656 3.154
Atelié 1 - 2° Pav. 47 20 128 44 461 157 540 383 226 2.486 10.582 13.068 4.499 8.569
LINSE + Reunides 74 16 99 36 356 129 432 303 178 1.965 8.366 10.331 3.557 6.774
Linse Secretaria 10 2 8 7 29 24 54 30 18 196 835 1.031 355 676
Atelié 2 - 3° Pav. 47 20 128 44 461 157 540 383 226 2.486 10.582 13.068 4.499 8.569
Atelié 3 - 3° Pav. 85 37 236 44 849 157 999 842 496 5.461 23.251 28.712 9.885 18.827
CARGA TERMICA TOTAL
CONJUNTO DE SPLITS
CONJUNTO DE SPLITS SUJERIDO R «
Zona Térmica Tzflp(:)}:gh) Renovacéo de Total ADOTADO NO PROJETO Zona Térmica Vaz&o (m3/h) — o e T Z T T eTee T arer
original ar (BTU/h) (BTU/h) CONJUNTO TOTAL TOTAL CEAU 164 ALTERACAO DATA ASSUNTO
(BTU/h) (BTU/h)  |CONJUNTO (BTU/h)|  (BTU/h) CEART a1
CEAU 29.898 1.930 31.828 12.000+18.000 30.000 2x18.000 36.000 Atelié 1 - 2° Pa 383
CEART 33.706 1.656 35.362 | 9.000+24.000 33.000 2x18.000 36.000 N ;E -2 Tav. o3 MEC - UFPEL
Atelié 1 - 2° Pav. 30.930 4.499 35.429 12.000+18.000 30.000 2x18.000 36.000 Linse Secretaria 30 .
LINSE + Reunides 43.196 3.557 46.753 2x12.000+18.000 42.000 2x18.000+12.000 48.000 Altelié 2-3° Pa:l 383 PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN
Linse Secretaria 7137 355 7.492 9.000 9.000 9.000 9.000 Atolié 3 - 3° Pav. ™ COORDENCAO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FiSICA
Atelié 2 - 3° Pav. 30.930 4.499 35.429 | 12.000+18.000 30.000 2x18.000 36.000 RUA GOMES GARNEIRO N* 1 - PELOTAS - RS - FONE (63) 39211380
Atelié 3 - 3° Pav. 40.468 9.885 50.353 3x24.000 72.000 3x18.000 54.000
Perda de carga Modelo e Vazio ESCALA
A . 3 1/75
Vazdo 16401-3:2008 (I/s) Zona Térmica Vazdo (m*/h) E?TIMAD)A Filtro Marca Méxima =
mmca
Zona Térmica Teto / Piso (m?) Pessoas Fp Fa (I/s.m?) Ez (verado) Vazao (Is) Vazio (Ils) CRS 125 - G4/MS + ANEXO FAUrD - NZEB UFPel ; i HAoeE
(Vs.pessoa) ' do Projeto original |  Calculada CEAU 164 6 SPLITVENT - G4/M5 _|SICFLUX | 174 AREA CONSTRUIDA 580.00m%
CEAU 46,8 16 5 0,6 1 1031 108,08 CEART CRS 125 - G4/M5 + ENDERECO PRANGHA
CEART 69.3 ) 25 03 1 408 4079 141 6 SPLITVENT - G4/M5 SICFLUX 174
: - - : z A ° FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359 < L I
Atelié 1 - 2° Pav. 46,8 20 5 0,6 1 128,1 128,08 Atelié 1 - 2° Pav. 383 6 CRS 150 - G4/M5 SICFLUX 500 :
LINSE 55,7 ) 5 0,6 1 73.4 73,42 L!NSE : 303 6 CRS 150 - G4/M5 SICFLUX 500 CONTEUDO ~ _ O 2/04
Linse Reunides 18 8 2,5 03 1 254 25,4 Linse Secrfta"a 30 6 SPLITVENT - G4/M5S _ |SICFLUX 54 CLIMATIZACAO E RENOVACAO DE AR - SEGUNDO PAV
Linse Secretaria 10,4 2 25 0,3 1 8.1 8,12 Atelié 2 - 3° Pav. 383 6 CRS 150 - G4/M5 SICFLUX 500 —
ig2-3° " CRS 200- G4/M5 + AUTOR DO PROJETO OJETO
Atelié 2 - 3° Pav. 46,8 20 5 06 1 128,1 128,08 Atelié 3 - 3° Pav. )
Atelié 3 - 3° Pav. 84,7 37 5 06 1 128,1 235,82 842 6 CRS 125 - G4/MS5 SICFLUX | 850 - ENG. MECANICO OBERDAN CARRASCO OLIVEIRA - CREA RS190266 CLIMATIZAGAO
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Vazao Vazio 16401- Renovagéo - | Renovagao Forgada Q Total Q Considerando o ellz_:z:c::::: o
Zona Térmica | Teto / Piso (m?) Pessoas 16401- Infiltracao (I/s) A Infiltragao (m®/h) REn°9 (Normas - Infiltragado) Q (ft3/min) Q sensivel (BTU/h) |Q latente (BTU/h) Trocador de Calor | 9
3:2008 (U's) 3:2008 (m*h) Anvisa (m?/h) (m3/h) (BTU/h) (BTU/h) trocador de
’ calor (BTU/h)
CEAU 47 16 108 62 389 225 272 164 97 1.066 4.539 5.605 1.930 3.675
CEART 69 8 41 21 147 75 216 141 83 915 3.895 4.810 1.656 3.154
Atelié 1 - 2° Pav. 47 20 128 44 461 157 540 383 226 2.486 10.582 13.068 4.499 8.569
LINSE + Reunides 74 16 99 36 356 129 432 303 178 1.965 8.366 10.331 3.557 6.774
Linse Secretaria 10 2 8 7 29 24 54 30 18 196 835 1.031 355 676
Atelié 2 - 3° Pav. 47 20 128 44 461 157 540 383 226 2.486 10.582 13.068 4.499 8.569
Atelié 3 - 3° Pav. 85 37 236 44 849 157 999 842 496 5.461 23.251 28.712 9.885 18.827
CARGA TERMICA TOTAL
CONJUNTO DE SPLITS
CONJUNTO DE SPLITS SUJERIDO R «
Zona Térmica Tzflp(:)};::gh) Renovacéo de Total ADOTADO NO PROJETO Zona Térmica Vaz&o (m3/h) — o e T Z T T eTee T arer
original ar (BTU/h) (BTU/h) CONJUNTO TOTAL TOTAL CEAU 164 ALTERACAO DATA ASSUNTO
(BTU/h) (BTU/h)  |CONJUNTO (BTU/h)|  (BTU/h) CEART 141
CEAU 29.898 1.930 31.828 12.000+18.000 30.000 2x18.000 36.000 Atelié 1 - 2° Pa 383
CEART 33.706 1.656 35.362 | 9.000+24.000 33.000 2x18.000 36.000 N ;E -2 Tav. o3 MEC - UFPEL
Atelié 1 - 2° Pav. 30.930 4.499 35.429 12.000+18.000 30.000 2x18.000 36.000 Li s tari 30 .
LINSE + Reunides 43.196 3.557 46.753 | 2x12.000+18.000 | 42.000 2x18.000+12.000 48.000 A't':; 2“;?:;? e PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN
Linse Secretaria 7137 355 7.492 9.000 9.000 9.000 9.000 Atolic 3 - 3° Pav. ™ COORDENCAO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FiSICA
Atelié 2 - 3° Pav. 30.930 4.499 35.429 | 12.000+18.000 30.000 2x18.000 36.000 RUA GOMES GARNEIRO N* 1 - PELOTAS - RS - FONE (53) 38211380
Atelié 3 - 3° Pav. 40.468 9.885 50.353 3x24.000 72.000 3x18.000 54.000
Perda de carga Modelo e Vazio ESCALA
A . 3 1/75
Vazdo 16401-3:2008 (I/s) Zona Térmica Vazéo (m*/h) ESTIMADA Filtro Marca Méxima =
. : (mmea) ANEXO FAUrb - NZEB UFPel wAlorZ021
Zona Térmica | Teto / Piso (m?) Pessoas Fp Fa (I/'s.m?) Ez (veréo) Va?ao (Ils_) : Vazdo (l's) CEAU CRS 125 - G4/MS + AREA CONSTRUIDA
(V/s.pessoa) do Projeto original | Calculada 164 6 SPLITVENT - G4/M5  |SICFLUX 174 580.00m"
CEAU 46,8 16 5 0,6 1 1031 108,08 CEART CRS 125 - G4/M5 + ENDERECO PRANGHA
CEART 69.3 ) 25 03 1 408 4079 141 6 SPLITVENT - G4/M5 SICFLUX 174
: - - : z A ° - FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359 ‘ L I
Atelié 1 - 2° Pav. 46,8 20 5 0,6 1 128,1 128,08 Atelié 1 - 2° Pav. 383 6 CRS 150 G4/M5 SICFLUX 500 :
LINSE 55,7 ) 5 0,6 1 73.4 73,42 L!NSE : 303 6 CRS 150 - G4/M5 SICFLUX 500 CONTEUDO ~ _ O 3/04
Linse Reunides 18 8 25 03 1 254 25,4 Linse Secrfta"a 30 6 SPLITVENT - G4/M5S _ |SICFLUX 54 CLIMATIZACAO E RENOVACAO DE AR - TERCEIRO PAV
Linse Secretaria 10,4 2 25 0,3 1 8.1 8,12 Atelié 2 - 3° Pav. 383 6 CRS 150 - G4/M5 SICFLUX 500 Py
ie ° " CRS 200- G4/M5 + AUTOR DO PROJETO
Atelié 2 - 3° Pav. 46,8 20 5 06 1 128,1 128,08 Atelié 3 - 3° Pav. )
Atelié 3 - 3° Pav. 84,7 37 5 06 1 128,1 235,82 842 6 CRS 125 - G4/MS5 SICFLUX | 850 - ENG. MECANICO OBERDAN CARRASCO OLIVEIRA - CREA RS190266 CLIMATIZAGAO
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ANEXO FAUrb - NZEB UFPel oAt MAIOI2021
AREA CONSTRUIDA
580,00m?
ENDEREGCO PRANCHA
FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359 C L I
CONTEUDO
CLIMATIZAQAO - COBERTURA 04/04
AUTOR DO PROJETO PROJETO
ENG. MECANICO OBERDAN CARRASCO OLIVEIRA - CREA RS190266 CLIMATIZAGAO




