PROJEGAO COBERTURA POLICARBONATR

PROJEGAO MARQUISE
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/~ "\ Planta Baixa Térreo

\\/ Escala: 1:75

CONVENGOES

Ponto de luz LED Bulb no teto - Sobrepor - 2x13,5W

Arandela na parede - lampada LED Bulb 13,5W

Projetor LED 100W

Ponto de luz LED Tube no teto - Sobrepor - 2x18W

OISAY

Interruptor simples, de duas e trés seg¢des, respectivamente,
para instalagdo em condulete

Interruptor paralelo para instalacdo em condulete

QO Sensorde presenca do teto

% Interruptor simples e tomada 2P+T, para instalacdo em condulete

=

Interruptor paralelo + simples, para instalagdo em condulete

> B> p Tomada monofasica 2P+T, baixa, média e alta (h=0.30; 1.10; 2.00m,

©
®

respectivamente) para instalagdo em condulete
Tomada monofasica 2P+T, no piso
Tomada dupla monofésica 2P+T, no teto

Interruptor intermediério, para instalagdo em condulete

Condulete de F.G., aparente, a instalar

Eletroduto que sobe,que desce e que passa, respectivamente

Eletroduto de F.G., aparente, a instalar
Eletrocalha a instalar (75x50mm nos corredores e 50x50mm nas salas)

Eletroduto de PVC subterrédneo no piso, a instalar
Condutores fase, neutro, retorno e terra
Centro de Distribui¢édo, de sobrepor, a instalar

Caixa de derivacéo a instalar

Caixa subterranea 60x60x60cm, a instalar
Aterramento com hastes cooperweldt 19x1800mm
Célula fotoelétrica

Espera para ventilador de teto

R-01 03/2022 REVISAO PARA PROCESSO LICITATORIO

ALTERACAO DATA ASSUNTO

MEC - UFPEL

RUA GOMES CARNEIRO N° 1 - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN
COORDENGCAO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FiSICA

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel

ESCALA
1175

DATA
MAIO/2021

580,00m*

ENDERECO
FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

CONTEUDO

PAVIMENTO TERREO

AREA CONSTRUIDA
PRANCHA

ELT
01/04

AUTOR DO PROJETO

ENG. ELET. LIADER DA SILVA OLIVEIRA - CREA RS057727

PROJETO

ELETRICO
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para instalagdo em condulete
@®  Interruptor paralelo para instalagdo em condulete

QO Sensorde presenca do teto
% Interruptor simples e tomada 2P+T, para instalacdo em condulete

@ |Interruptor paralelo + simples, para instalagdo em condulete

> B> p Tomada monofasica 2P+T, baixa, média e alta (h=0.30; 1.10; 2.00m,
respectivamente) para instalagdo em condulete

©  Tomada monofésica 2P+T, no piso
®  Tomada dupla monofasica 2P+T, no teto

—HL—  Condutores fase, neutro, retorno e terra
] Centro de Distribuigéo, de sobrepor, a instalar

Caixa de derivacéo a instalar

Caixa subterranea 60x60x60cm, a instalar

Aterramento com hastes cooperweldt 19x1800mm

Célula fotoelétrica

Espera para ventilador de teto
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U Escala: 1:75
CONVENCOES

Ponto de luz LED Bulb no teto - Sobrepor - 2x13,5W ©® Interruptor intermediario, para instalagdo em condulete

Eﬁ Arandela na parede - lampada LED Bulb 13,5W 1 Condulete de F.G., aparente, a instalar

é Projstor LED 100W d'b & Eletroduto que sobe,que desce e que passa, respectivamente

: Eletroduto de F.G., aparente, a instalar
Ponto de luzLED Tube no teto - Sobrepor -2xt8W. .. Eletrocalha a instalar (75x50mm nos corredores e 50x50mm nas salas)
O Interruptor simples, de duas e trés se¢bes, respectivamente, ~ — —— Eletroduto de PVC subterrédneo no piso, a instalar

R-01

03/2022 REVISAO PARA PROCESSO LICITATORIO

ALTERACAO

DATA ASSUNTO

MEC - UFPEL

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN
COORDENGCAQO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FiSICA

RUA GOMES CARNEIRO N° 1 - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

ESCALA
1175
DATA
ANEXO FAUrb - NZEB UFPel MAIO/2021
AREA CONSTRUIDA
580,00m?
PRANCHA

ENDERECO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

CONTEUDO

SEGUNDO PAVIMENTO

ELT
02/04

AUTOR DO PROJETO

ENG. ELET. LIADER DA SILVA OLIVEIRA - CREA RS057727

PROJETO

ELETRICO
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U Escala: 1:75
CONVENCOES
Ponto de luz LED Bulb no teto - Sobrepor - 2x13,5W ©® Interruptor intermediario, para instalagdo em condulete
Eﬁ Arandela na parede - [ampada LED Bulb 13,5W L Condulete de F.G., aparente, a instalar
é Projstor LED 100W d'b & Eletroduto que sobe,que desce e que passa, respectivamente
etroduto de F.G., aparente, a instalar
' Eletroduto de F.G t tal
[ 2x18 ] . R-01 03/2022 REVISAO PARA PROCESSO LICITATORIO
Ponto de luz LED Tube no teto - Sobrepor -2xt8W. ... Eletrocalha a instalar (75x50mm nos corredores e 50x50mm nas salas) ALTERAGAO DATA | ASSUNTO
O Interruptor simples, de duas e trés se¢bes, respectivamente, ~ — —— Eletroduto de PVC subterréaneo no piso, a instalar MEC - UEPEL
para instalagao em condulete —HT— Condutores fase, neutro, retorno e terra :
P Int i ol nstalac dulet ' ' PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN
hierruplor paral€lo para instalagao em condulete PP Centro de Distribuicao, de sobrepor, a instalar COORDENGAO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FISICA
. . - . RUA GOMES CARNEIRO N° 1 - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380
QO Sensorde presenca do teto mm  Caixa de derivacdo a instalar ESCALA
. A . 1175
QAN Interruptor simples e tomada 2P+T, para instalagao em condulete [ ] Caixa subterranea 60x60x60cm, a instalar oA
ANEXO FAUrb - NZEB UFPel MAIO/2021
o Interruptor paralelo + simples, para instalagéo em condulete Aterramento com hastes cooperweldt 19x1800mm AREA CONSTRUIDA oo
> > Tomada monofasica 2P+T, baixa, média e alta (h=0.30; 1.10; 2.00m, Célula fotoeletrica ENOEREGD PraHA
respectivamente) para instalagio em condulete Espera para ventilador de teto CON:;’: /UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N" 1359 ELT
©  Tomada monofésica 2P+T, no piso TERCEIRO PAVIMENTO 03/ 04
®  Tomada dupla monofasica 2P+T, no teto AUTOR DO PROJETO PROJETO
ENG. ELET. LIADER DA SILVA OLIVEIRA - CREA RS057727 ELETRICO
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\\J Escala: 1:75

CONVENCOES
Ponto de luz LED Bulb no teto - Sobrepor - 2x13,5W

@5 Arandela na parede - lampada LED Bulb 13,5W

€ Projetor LED 100W
Ponto de luz LED Tube no teto - Sobrepor - 2x18W

O Interruptor simples, de duas e trés seg¢des, respectivamente,
para instalagdo em condulete

@®  Interruptor paralelo para instalagdo em condulete
QO Sensorde presenca do teto
% Interruptor simples e tomada 2P+T, para instalacdo em condulete

@ |Interruptor paralelo + simples, para instalagdo em condulete

> B> p Tomada monofasica 2P+T, baixa, média e alta (h=0.30; 1.10; 2.00m,

respectivamente) para instalagdo em condulete
©  Tomada monofésica 2P+T, no piso
®  Tomada dupla monofasica 2P+T, no teto

Interruptor intermediério, para instalagdo em condulete
Condulete de F.G., aparente, a instalar
Eletroduto que sobe,que desce e que passa, respectivamente

Eletroduto de F.G., aparente, a instalar
Eletrocalha a instalar (75x50mm nos corredores e 50x50mm nas salas)

Eletroduto de PVC subterréaneo no piso, a instalar
Condutores fase, neutro, retorno e terra
Centro de Distribui¢édo, de sobrepor, a instalar

Caixa de derivacéo a instalar

Caixa subterranea 60x60x60cm, a instalar
Aterramento com hastes cooperweldt 19x1800mm
Célula fotoelétrica

Espera para ventilador de teto

QUADRO DE CARGAS

. lampadas(U) Tormadas (W Poténcia[Corrente| Condutor |Protecdo
CO|Cire. b= 1700 100300 6o<§E>SPtot0‘ W () (mm?) (a) |Fose] Obs.
T [42]6] 2 |- - [ -] - 875 4,5 2425 1x20 R
2 -1 19| -1 -1 - 1350 5,0 2425 1x20 S
3 |- -] — |65 =12 -] 1700 7,7 2425 1x20 T
4 | -6 — |- =] -] -1 288 3 24,5 1x10 R
ool o [ == [ —[—[— [ —[1 7500 6,8 2440 1x25 R |Elevador
5 N — _ 3 — — 900 41 2#2.5 1%x15 R Tomadas PPI
1 -T-1T =-1T=7T=1T-1T1 1500 6,8 2440 1x20 S [Cond. Ar
13— - -1 -1 = — 1 1500 6,8 2#4.0 1x20 T |Cond. Ar
AL =132 = [ 7[5 1 11 1] 9926 15.0 444.0 3x25 IRS.T
AL2 | —[60] — | —[44] — ][5 ] 23180 35,1 4#10,0 3x50 RS, T
ALS| —[64] — | — 46| — | 5 | 26352 39,9 4410,0 350 |R,S,T
TOTAL 420178 2 | 21197 ] 3 | 13| 661/ T00,5 44350 3x90 |R.S, T
71 132 |- -1 [ [ 5/6 0 245 %10 S
S |- | -] — | —12 1= 1200 55 2425 1x20 T
co1l o | - — | -T6]—-]-1 1800 8,2 2425 1x15 S
0 |- |- — [ 33 [ =1 —-] 1350 6,8 2425 1x20 R
1 | —|—] — | -] =111 5000 7.6 4440 3x20 [R.S.T
OTA — (371 — 51 11 1] 9976 75,0 147,0 3x25__|R,S, T
42 [ - [36] — | -1 | | | 648 2.9 24,5 1x10 S
51— -] — =8 - [—1] 2400 70,9 2425 1x20 T
6 | |- — | —16] -] -1 1800 8,2 2425 1x20 R
71 -1=] =1-14=1=1 1200 55 2#2.5 1x20 S
8 -[-] — | =151 -] -1 1500 6,8 242,5 1x20 T
9 —[-] - | —-19 - -12700 14,3 2425 1x20 R
ool 20 [ =24 = [ - - [—[-T 432 2,0 21,5 1x10 T
20 [ =1 -] = [ - [ 8 -] =1 2400 70,9 2425 1x10 S
22 | - |- | — [ -1 7 [ =1 -1 2100 55 2425 1x20 T
23 =1 =] = | =1 =] =1 900 4,1 2425 1x20 R_[Cond. A
24 | = —| = | — [ = [ =T 1] 1200 55 2425 1x20 S [Cond. A
25— =] === =11 2200 10,0 2440 1x25 R [Cond. A
26 | -1 -] — | - [ — | =1 1] 2200 10,0 2440 1X25 T [cond. A
27 -1 =] === =11 1500 6.8 24#4,0 1X20 T _[Cond. Ar
TOTAL — 160 — | — 144 ] — | 5 | 23180 35,1 410,0 3%x50 |R.S.T
28 | —140] — [ | — | - - 0 33 24,5 1x10 T
29 [ - || — [ =4 -] -] 1200 5,5 2425 1x20 R
30 [ -[=-1 -1-1T6[-1T-11800 8,2 2425 1x20 S
3T | —| -] — | =14 ] -] —] 1200 5,5 2425 1x20 T
0 -1 -] — | -] 4 -] —] 1200 55 2425 1x20 R
331 -1 -] —[—[4 ] -] -] 1200 55 2425 1x20 S
34 | - [ —| — | -4 [ -] =] 1200 55 2425 1x20 T
CO 3 [ == — [ =135 [ =[=1 2700 12,3 2425 1x20 R
36 | —|24] — | - [ - | - =1 432 2,0 2415 1x10 T
37 -1 -] — [ -8 -1 -1 2400 10,9 2425 1x20 R
Bl -1-1-1-161-1-1 1800 8.2 405 1x2Q S
39 [=1-1 -1 =1 —-1-=-1711 2500 11,4 244 0 1x25 T ICond. A
O -T-T-1T-T-T-=-T7171 2500 1.4 £4.0 1x25 S ICond. A
A =-T-1T-1=-1T-1T-=-1711 2500 11,4 2440 1x25 T [Cond. A
=1 - | =] =] —-171] 1500 6,8 2440 1x20 R [Cond. A
43 [ =T-1 =1 =T—-T-=-1711] 1500 6.8 #4.0 1x20 S _ICond A
OIAl — [64] — | — 146 — | 5 | 26350 39,9 4410,0 3%x50  |R.S, T
R-01 03/2022 REVISAO PARA PROCESSO LICITATORIO
ALTERACAO DATA ASSUNTO
MEC - UFPEL

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN
COORDENGCAO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FiSICA

RUA GOMES CARNEIRO N° 1 - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

ESCALA
1175
DATA
ANEXO FAUrb - NZEB UFPel MAIO/2021
AREA CONSTRUIDA
580,00m?
PRANCHA

ENDEREGO
FAURB / UFPEL - RUA

BENJAMIN CONSTANT N° 1359

CONTEUDO

COBERTURA

ELT
04/04

AUTOR DO PROJETO

ENG. ELET. LIADER DA SILVA OLIVEIRA - CREA RS057727

PROJETO

ELETRICO




